


































Asiasanat: käyttöliittymä, mikrokontrolleri, anturi 
 
____________________________________________________________________ 
Tässä opinnäytetyössä tehtiin uusi ohjaus vanhalle puutavarakuivaamolle. Ohjaus 
uusittiin, koska laitteisto oli mekaanisesti hyvässä kunnossa, mutta ohjaus tarvitsi 
päivityksen. Työssä testattiin, miten mikrokontrollerilla toteutettu ohjaus ja selain-
pohjainen käyttöliittymä soveltuvat teollisuusympäristöön. Kehitysalustaksi valittiin 
Arduino Yún, koska se täytti kaikki ne kriteerit mitä tämä projekti vaatii. Arduino on 
liitetty tehtaan langattomaan verkkoon. Selainpohjainen käyttöliittymän mahdollistaa 
kuivaamon ohjauksen tietokoneella tai mobiililaitteella. 
 
Lopputuloksena saatiin toimiva ohjaus ja etäkäyttöliittymä kuivaamolle. Käyttöliit-
tymästä voi seurata kuivaamon mittauksen oloarvoja ja I/O-tietoja. Salasanasuojatul-
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____________________________________________________________________ 
In this thesis a new control of timber drying system was designed and implemented. 
Control was renewed because of the system is mechanically still in good shape, but 
the control needed to upgrade. One of the goals was to test, how the microcontroller 
and the browser-based user interface are suitable for industrial environments. Ar-
duino Yun was chosen because it met all the criteria of what this project requires. 
Arduino is connected to the factory wireless network. Browser-based interface al-
lows operation via a PC or mobile device. 
 
As a result complete control of the timber drying system was implemented. Remote 
user interface can monitor the actual value of the measurements and the I/O data. Set 
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Tässä opinnäytetyössä tehdään uusi ohjaus puutavarakuivaamolle. Tammiston Puu 
Oy:llä vanha puutavarakuivaamon ohjaus tarvitsi päivityksen. Kuivaamo on tyypil-
tään lauhde- eli kondenssikuivain. Kuivaamon ohjauksessa on tarkoitus testata, miten 
mikrokontrolleri soveltuu teollisuussovelluksen ohjaukseen. Aluksi on tarkoitus ottaa 
selvää millaisia mikrokontrollereita on markkinoilla ja millainen alusta on tähän pro-
jektiin sopivin. Käyttöliittymä toteutetaan internetselaimella. Käyttöliittymä on tar-
koitus tehdä niin, että asiakaspäässä ei tarvita erillisiä ohjelmia käyttöliittymän pyö-
rittämiseen. Tässä raportissa käydään läpi kuivaamon ohjauksen suunnittelu ja työ-
vaiheet siinä järjestyksessä, jossa ne etenivät. Raportissa käydään läpi kuivaamon ja 

















2.1 Lauhde- eli kondenssikuivaus 
Lauhdekuivaamon toimintaperiaate on hyvin samankaltainen kuin kamarikuivaamon, 
mutta kosteuden poisto kuivaamosta tehdään tiivistämällä vesihöyry vedeksi, kun 
kamarikuivaamossa se poistetaan ilmanvaihdolla. Lauhdekuivaamon energiakustan-
nukset ovat alhaiset, koska puussa olevan veden höyrystämiseen kuluva energia saa-
daan talteen, kun lämmin vesihöyry jäähtyy ja tiivistyy höyrystimen kylmässä pin-
nassa vedeksi. Laudekuivaimen lauhduttimeen pumpattu lämpöenergia siirretään pu-
haltimilla takaisin kuivaamoon.  
 
Lauhdekuivaamon rakennuskustannukset ovat edullisemmat muihin kuivaamotyyp-
peihin verrattuna, koska ei tarvita välttämättä erillistä lämpökeskusta. Lauhdekuiva-
uksen etuja on: kuivauslaatu, puutavaran väri ei muutu ja edulliset käyttö- ja inves-
tointikustannukset. Huonot puolet: pitkät kuivausajat, vaatii paljon kuivaustilaa ja 
sinistymis- ja homehtumisvaara, joka johtuu alhaisesta kuivauslämpötilasta.  
(PuuProffa) 
 





Tässä kuivaimessa on Copelandin puolihermeettinen mäntäkompressori. Kuivaimen 
pääperiaate: Lauhdutin on ilmajäähdytteinen, jossa on kaksi puhallinta, jotka kierrät-
tävät kuivaamokaapin ilmaa höyrystimen läpi lauhduttimelle. Kuivaamon lauhdutin-
puhaltimet ohjaavat kuivaamon lämpimän ilman höyrystimen läpi, jossa ilma jäähtyy 
ja kosteus tiivistyy vedeksi. Ylikuumenemista varten on lisäpuhallin joka kierrättää 


















































4. Kompressori (Copeland D4RH1-2000-EWM) 
5. Kompressorin lämpövastus 
6. Kaksoispressostaatti(KP15) 
7. Magneettiventtiili(BF230AS) 










2.3 Kylmäkoneen toimintaperiaate 
 
Kylmätekniikkaan liittyy kaksi termodynamiikan pääsääntöä oleellisesti. Termody-
namiikan 1. pääsäännön mukaan energia ei voi kadota se voi vain muuttaa muotoaan. 
Termodynamiikan 2. pääsäännön mukaan lämpö siirtyy aina luonnostaan lämpimästä 
kylmään. Jos halutaan lämmön siirtyvän matalammasta korkeampaan lämpötilaan, 
on jonkin tehtävä aina työ. Kylmälaitteessa kompressorin sähkömoottori eli sähkö-
energia tekee työn.  
 
Kompressori muuttaa sähköenergian lämpöenergiaksi eli energia muuttaa muotoaan. 
Kompressori pumppaa höyrystyneen kylmäaineen lauhduttimeen, jolloin se nestey-
tyy ja kuumenee. Lauhdutinpuhaltimet siirtävät lämmön ympäristöön. Lauhduttimes-
ta kylmäaine siirtyy höyrystimelle. Paisuntaventtiilin jälkeen kylmäaine purkautuu 













Kuva3. Kylmäkoneen toimintaperiaate 
 



















               
2.4 Kompressorit 
 Kompressorit jaetaan sen rakenteen perusteella hermeettisiin, puolihermeettisiin ja 
avokompressoreihin. Hermeettiset kompressorin sähkömoottori ja kompressori on 
rakennettu suljettuun hitsattuun metallikuoreen. Puolihermeettisen kompressorin 
sähkömoottori ja kompressori ovat myös saman kuoren sisällä, mutta se on avattavis-
sa. Avokompressorissa itse kompressori on erillään sähkömoottorista ja on kytketty 
kompressoriin hihnalla tai akselikytkimellä. Kompressoreita voidaan jakaa myös nii-
den pumppaustekniikan perusteella mäntäkompressoreihin, ruuvikompressoreihin ja 
scrol- eli kierukkakompressoreihin. (Kaappola, 2011) 
2.5 Lauhduttimet 
 Lauhduttimet voidaan jakaa karkeasti kahteen eri tyyppiin ilmajäähdytteisiin ja nes-
tejäähdytteisiin. Ilmajäähdytteiset lauhduttimet on valmistettu yleensä kupariputkista, 
jotka kiertävät alumiinilamellien sisällä. Lauhdutustehoa säädetään puhaltimien mää-
rällä tai säädetään puhaltimien pyörintänopeutta esim. taajuusmuuttajalla. Ilmajääh-
dytteisen lauhduttimen hyviä puolia ovat edullisuus ja helppo huollettavuus. Huono 
puoli on sen suuri koko. Nestejäähdytteisiä lauhduttimia on rakenteeltaan moniputki-
lauhduttimia, levylämmönsiirtimiä ja koaksiaalilauhduttimia. Nestejäähdytteiset 
lauhduttimen yleinen toimintaperiaate on, että jäähdytysneste ja kylmäaine siirretään 
lämmönvaihtimeen, jossa ne menevät vierekkäisissä lamelleissa, ja näin lämpö siir-
tyy jäähdytysnesteeseen.  Jäähdytysneste voidaan jäähdyttää erillisellä ilmajäähdyt-
teisellä kennolla tai siirtää lämmitysjärjestelmään. Nestejäähdytteisen lauhduttimen 




2.6 Kylmäkoneen ohjaus 
Lauhdekuivaamossa kompressoria ohjataan kuivaamon kosteusanturin (AM2302) 
ohjaukselle antaman tiedon perusteella. Kompressoria ohjataan niin sanotulla Pum 
Down -kytkennällä, kun ohjaus saa pysäytystiedon kosteusanturilta ohjaus sulkee 
magneettiventtiilin. Kompressori käy niin kauan, että imupuolen paine laskee mata-
lapainekytkimelle asetetun arvon alapuolelle, jolloin se antaa ohjaukselle pysäytys-
tiedon ja pysäyttää kompressorin. Lauhdepuhaltimet käyvät koko kuivausajan. Lauh-
duttimen jäähdytinpuhallin käynnistyy, jos lauhdepuhaltimien jäähdytysteho ei riitä. 
Lämpötilaa mitataan lauhduttimessa olevalla lämpöanturilla (DS18B20). Tämän an-
turin mittaustiedolla pysäytetään myös kompressori, jos lämpö nousee yli hälytysra-
jan. Kuivaimen varolaitteet ovat: moottorisuojakytkimet, kompressorin öljyn-
painekytkin, moottoritermistori ja korkeapainekytkin. 
3 MIKROKONTROLLERIT 
3.1 Historia 
Ensimmäisen mikrokontrollerin kehitti Amerikkalainen yritys Texas Instruments 
1970-luvun alkupuolella. Mikrokontrollerien ja prosessorien kehitys kulkee käsi kä-
dessä. Ensimmäinen mikroprosessorin Intel 4004 esitteli puolijohdevalmistaja Intel 
vuonna 1971, samoihin aikoihin kehitteli myös Texas Instruments oman 4-bittisen 
TMS 1000 mikroprosessorin, joita se käytti aluksi vain omissa taskulaskimissa. Pro-
sessorit olivat vaatimattomia tiedonkäsittelykapasiteetiltaan nykyisiin prosessoreihin 
verrattuna. Intel 4004 käsitteli dataa neljän bitin paketteina, ja transistoreita siinä oli 
2300, uusimmissa niitä on miljardeja, esim. Intelin 15-core Xeon Ivybridge-EX:ssä 
niitä on 4,3 miljardia. Transistoreita oikein ohjaamalla luodaan haluttu logiikka. 
(Nikkilä) 
Mikrokontrolleri on sulautetun laitteen aivot, joka sisältää aina prosessorin. Sulautet-
tuja laitteita on kaikkialla esimerkiksi taskulaskin, rannekello, henkilöauto ja syke-
mittari. Mikrokontrolleri on pieni tietokone, joka on integroitu pienelle piipalalle. 
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3.2 Mikrokontrollerin osat 
Mikrokontrollerissa yleensä ainakin seuraavat osat. 
3.2.1 Prosessori  
Prosessoria sanotaan mikrokontrollerin sydämeksi. Se suorittaa annetun käskyn oh-
jelman mukaan ja lopuksi tallentaa tiedon muistiin tai siirtää käskyn I/O-portille, jo-
ka ohjaa esim. relettä.   
 
3.2.2 Käyttömuisti (SRAM) 
Käyttömuistista häviää tiedot käyttösähkön katkettua. Käyttömuistiin tallennetaan 
käsiteltävä ja käsitelty tieto. SRAM-muisti on hyvin nopeaa, muistisolun lu-
ku/kirjoitusaika on vain 5-10ns. 
 
3.2.3 Ohjelmamuisti(flash)  
Ohjelmamuistin on säilytettävä tietonsa vaikka sähköt katkeavat. Ohjelmamuistina 
käytetään pääsääntöisesti flash-muistia. Ohjelma muistiin talletetaan esim. ohjelma 
koodi. 
3.2.4 EEPROM-muisti  




3.2.5 Tulo- ja lähtöpinnit  
I/O-liitäntä mahdollistaa prosessorin ulkopuolisiin laitteisiin liittymisen. Voidaan 
ottaa mittaustieto vastaan esim. antureilta tai ohjata moottoria. I/O-tieto voi olla ana-
logista, digitaalista, rinnakkais- tai sarjamuotoista. 
3.2.6 AD-muunnin 
AD-muuntimen tehtävä on muuttaa analogiaviesti prosessorille ymmärrettävään digi-
taaliseen muotoon. 
3.2.7 PWM-lähtö 
PWM- eli pulssinleveysmodulaatio. Jännitteen säätö perustuu jännitepulssin levey-
teen, amplitudi pysyy samana. Säädetään aikaa kuinka kauan pulssi on ylhäällä eli 
pulssin leveyttä. PWM-lähdöllä voidaan säätää esimerkiksi DC-sähkömoottorin pyö-
rintä nopeutta. 
3.2.8 Watchdog  
Vahtiajastin tarkistaa ohjelman toiminnan määräajoin, jos ohjelmassa tapahtuu virhe 
ja ohjelma jumittuu käynnistää vahtiajastin ohjelman uudelleen   
3.2.9 Ajastin 








Kuva. 4 Mikrokontrollerin sisältämät osat. (MikroElektroniikka) 
 
Mikrokontrolleri ohjaa laitteita I/O-pinneihin liitettyjen tulojen avulla ja käsittelee 
tulodataa ja ohjaa lähtöjä kontrolleriin ladattavan ohjelmakoodin mukaan. Mikro-
kontrollerien ohjelma kirjoitetaan yleensä tietokoneella olevalla ohjelmointiohjelmal-
la, joka kääntää ohjelman konekielelle ennen ohjelman siirtoa kontrollerille. Mikro-









4 ARDUINO  
4.1 Yleistä  
Arduino on avoimeen lähdekoodiin perustuva kehitysalusta. Arduinolla on oma Wi-
ring-ohjelmointikieli, joka perustuu C-kieleen. Arduino on nykyään hyvin suosittu 
kehitysalusta. Arduinoon löytyy todella hyvin ohjeita ja paljon esimerkkiohjelmia ja 
projekteja netistä, mihin suosio todennäköisesti perustuu. Arduinon kontrollereita on 
tarjolla monia eri vaihtoehtoja. Arduino Yún on uusimpia tulokkaita. Tällä hetkellä 
on tulossa kaksi uutta versiota Arduino Tre ja Arduino Zero. Tre on samankaltainen 
kuin Yún, siinä on sama Atmel ATmega32u4 mikrokontrolleri ja erillinen Linux pro-
sessori kuten Yúnissa.  
4.2 Arduino Yún 
Arduino Yún on hyvin samankaltainen kuin Leonardo, ja siinä on sama prosessori 
Atmel ATmega 32U4 ja Micro-B USB. Arduino Yúnissa on lisäksi Atheros 
AR9331-posessori, joka tukee linux jakeluja. Uusia käteviä ominaisuuksia mitä 
muissa Arduino-kehitysalustoissa ei ole: kortille sisään rakennettu Ethernet, WLAN 
ja SD-korttipaikka. (Arduino) 
 
 
Kuva 5. Arduino Yún (Arduino) 
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4.3 Liitynnät  
Micro-B USB kautta voit liittää Yúnin tietokoneeseen, tätä kautta se saa virran ja 
samalla voi siirtää dataa. Ethernet, WLAN, USB A ja SD-muistikortin liitännät ei ole 
fyysisesti yhteydessä 32U4 prosessoriin, mutta Bridge-kirjastot mahdollistavat 
kommunikoinnin AR9331- ja 32U4-prosessorin välillä. WLAN-verkon kautta voi 

















4.4 Arduino Yún tekniset tiedot. (Arduino) 
AVR Mikrokontrolleri   
Mikrokontrolleri ATmega32u4 
Käyttö jännite 5V 
Sisääntulo jännite 5V 
Digitaaliset tulot 20 
PWM kanava 7 
Analogia tulot 12 
DC virta /I/O Pin 40 mA 
DC virta / 3.3V Pin 50 mA 
Flash muisti 32 KB  
SRAM 2.5 KB 
EEPROM 1 KB 
Kellotaajuus 16 MHz 
    
Linux Mikroprosessori   
Prosessori Atheros AR9331 
Arkkitehtuuri MIPS @400MHz 
Käyttöjännite 3.3V 
Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s 
WiFi IEEE 802.11b/g/n 
USB Type-A 2.0 Host 
Kortti paikka Micro-SD  
RAM 64 MB DDR2 





4.5 WLAN-verkon konfigurointi 
Yúnin on mahdollisuus liittää salaamattomaan- tai verkkoon jotka tukevat WEP, 
WPA tai WPA2 salausta. Kun Yúniin kytkee ensimmäisen kerran virrat, se luo oman 
WLAN-verkon nimeltään ArduinoYún. Liitytään tietokoneella tähän verkkoon, ava-
taan selain ja kirjoitetaan http://arduino local tai 192.168.240.1. 
 
Valintaikkunassa kysytään salasanaa, joka on oletuksena ”Arduino” ja painetaan 
”Log in ja Configure” nappia. Konfigurointi sivulla valitaan uusi käyttäjänimi ja sa-
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lasana. Seuraavaksi valitaan oikea aikavyöhyke, se on suositeltavaa, koska tämä aut-
taa yhdistämisessä paikallisiin verkkoihin. Valitaan verkko mihin halutaan liittyä, 
verkon salaustyyppi ja salasana. Painetaan ”Configure & Restart” painiketta ja odote-
taan, että konfigurointi on valmis ja kytketään tämän jälkeen virta pois. 
 
 







Tietokoneeseen pitää asentaa Arduino IDE, jolla ohjelmat kirjoitetaan. Yúnia tukee 
vain versio 1.5.4 ja uudemmat, tässä projektissa on käytössä versio 1.5.8. Kun IDE 
on asennettu, käynnistetään ohjelma ja valitaan työkaluvalikosta oikea kortti ja portti 
ja tämän jälkeen konfigurointi on valmis. (Arduino) 
 
4.6 Yún muistin laajennus 
Linux OpenWRT-Yún -käyttöjärjestelmä on asennettu valmiiksi Yúniin, joka vie 
kortissa olevasta 16MB:n flash-muistista 9MB. Tässä projektissa tämä muistitila ei 
todennäköisesti riitä, joten on laajennettava muistia.  
 
Muistitilan laajennus SD-kortilla: Arduinon sivulla on konfigurointiin valmis sketsi, 
joka käyttää Bridge-kirjastoja SD-kortin liittämisessä Yúniin. Sketsi ohjaa askel ker-
rallaan mitä tehdään. Sketsi jakaa SD-kortin kahteen osaan. Ensimmäinen osa on 
FAT32, tätä osaa voidaan käyttää tiedostojen jakamiseen tietokoneen ja Yúnin välil-
lä. Toinen osa sisältää Linux tiedostojärjestelmiä, tämä ei ole käytettävissä tietoko-
neella, joka käyttää Mac- tai Windows-käyttöjärjestelmää. Tästä lähtien kaikki mitä 
tehdään Linux-puolella, tallentuu SD-kortille.  
 
Asennuksen alussa ladataan sketsi Arduinon nettisivulta ja puretaan se Arduinon IDE 
sketsi kansioon. Avataan IDE ja ladataan sketsi. Seuraavaksi irrotetaan kaikki yli-
määräiset laitteet ja kytketään vain SD-kortti ja avataan Serial Monitor. 
 
 
Kuva 8. Serial Monitor ikkuna. (Arduino) 
22 
 
Tarkistetaan että pudotusvalikossa lukee ”Newline”. Monitori ohjaa irrottamaan yli-
määräiset laitteet irti, kirjoitetaan ”Yes” ja painetaan ”Enter”. Ensimmäisessä aske-
leessa ohjelma hakee lisä ohjelmia netistä jonka jälkeen se alustaa SD-kortin. Seu-
raavaksi kysytään kuinka paljon muistia halutaan antaa yleiseen käyttöön. Loppu 
SD-kortin muistista on omistettu Linuxille. Tässä projektissa muisti jaettiin 
0,9/1,1GB. Lopuksi monitori ilmoittaa onnistuiko konfigurointi ja näyttää miten SD-
kortti on jaettu. (Arduino) 
5 ANTURIT  
 
Tässä projektissa tarvitaan antureita neljän eri suureen lämmön, kosteuden, paineen 
ja virran mittaukseen. Lämpöantureita on kaksi, toinen mittaa kuivaamokaapin läm-
pötilaa, jolla ohjataan lämpöpuhaltimien käyntiä. Lauhdutinkennossa on lämpöanturi, 
joka mittaa lauhduttimen ylälämpöä, tällä ohjataan jäähdytinpuhallinta ja se sammut-
taa tarvittaessa kompressorin, lämpötilan noustessa yli hälytysrajan. Kosteusanturi 
mittaa kuivaamo kaapin kosteutta, joka ohjaa kuivaimen käyntiä magneettiventtiilin 
avulla. Matalapainekytkin ohjaa kompressorin käyntiä, kompressori sammuu, kun 
imupuolen paine laskee säädetyn rajan alle. Virtamittari mittaa kompressorin ottamaa 
virtaa verkosta. 
5.1 Lämpötila-anturit 
Lämpötilan mittaamiseen on kehitetty monia eri menetelmiä, seuraavassa muutama 
esimerkki.  
 Platinasta valmistetut PT100 ja PT1000, näiden toiminta perustuu materiaalin 
resistanssin riippuvuuteen lämpötilasta.  
 Nestepohjainen lämpömittari ja kaksoismetallilämpömittari, näiden toiminta 
perustuu materiaalien lämpölaajenemiseen. 
 Termopari, jonka toiminta perustuu kahden eri metallin liitoksessa syntyvään 
jännitteeseen, joka on riippuvainen lämpötilan muutoksesta. 




Lämpötila-anturin mittaustieto voidaan lähettää ohjaukselle analogisena tai digitaali-
sena viestinä. Yleensä mittauslähetin muuttaa analogisen kenttäsuureen numeeriseksi 
binäärikoodiksi, jos käytetään digitaalista viestintää. Tässä projektissa käytettävä 
DS18B20-lämpötila-anturi muuttaa lämpötilan suoraan digitaaliseen muotoon. 
DS18B20-lämpötila-anturi on 1-wire väylään liitettävä, johon voi liittää 124 anturia 
ja väylän pituus voi olla max. 300 metriä. Lämpötila-anturin valinta tähän projektiin 
perustui pitkälti väylään liitettävyydellä. Yúnissa I/O-määrä oli aika tarkka tähän 
projektiin ja tämä vaatii vain yhden tulon.          
5.1.1 DS18B20-lämpötila-anturi 
Dallas DS18B20 lämpöanturin tiedonsiirto perustuu 1-wire bus tekniikkaan. 1-wire 
väylän on kehittänyt Dallas puolijohde valmistaja. 
 
Dallas DS18B20-lämpötila-anturi muuttaa lämpötilan suoraan digitaaliseen muotoon. 
Anturin toiminta perustuu kahteen oskillaattoriin (värähtelijään), voimakkaasti läm-
pötilasta riippuvaisesta oskillaattorista, jonka värähtelytaajuus muuttuu lämpötilan 
mukaan lähes lineaarisesti ja lähes lämpötilariippumattomasta oskillaattorista. Antu-
rin elektroniikka laskee kuinka monta pulssia lämpötilariippumaton oskillaattori tuot-
taa voimakkaasti lämpötilariippuvaisen oskillaattorin määräämänä aikana. Lämpöti-
lan kohotessa lämpötilariippuvaisen oskillaattorin jaksonaika suurenee, ja näin myös 
mittausjaksolle mahtuvien pulssien määrä kasvaa.  Anturin elektroniikka laskee os-
killaattorien tuottamien pulssien erotuksen, josta se pystyy laskemaan vastaavan 
lämpötilan. (Pulli) 
5.1.2 1-wire väylä 
1-wire väylä on master-slave -tyyppinen eli isäntä aloittaa aina tiedonvaihdon, isäntä 
kysyy ja orja vastaa. Väylä on lepotilassa aina ylätilassa, näin anturi saa käyttöjännit-
teensä lepotilassa. Alatilassa väylä on hyvin pieniä aikoja ja silloin käyttöjännitteensä 
anturi saa sen sisäisestä kondensaattorista. Tämä mahdollistaa kaksijohdin kytken-
nän. Jokaisella laitteella 1-wire väylässä on yksilöllinen ja muuttumaton 64-bittinen 
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laite-ID, joka on asetettu tehtaalla. Laite-ID sisältää 8-bittinsen perhekoodin, 48-








Kuva 10. 3-johdin kytkentä (HQEW) 
 
Eri tilat erotetaan toisistaan pulssinpituuden perusteella 
 






Ilman suhteellista kosteutta mitataan monella eri toimintaperiaatteella, seuraavassa 
kaksi esimerkkiä. 
5.2.1 Resistiivinen kosteusanturi 
Anturin toiminta perustuu resistanssin muutokseen suhteessa mitattavan kaasun kos-
teuteen. Siinä on yleensä jalometalliset elektrodiparit, joiden välissä on suolalla tai 
polymeeriseoksella käsitelty substraatti. Elektrodien päistä mitattava resistanssi on 
kääntäen verrannollinen mitattavan kaasun suhteelliseen kosteuteen. Vasteaika resis-
tiivisillä antureilla on yleensä 10-30s 63% askelmuutoksesta. Resistiivisen anturin 
resistanssi on epälineaarinen kosteuden- ja lämpötilan suhteen, joten se on kompen-
soitava anturissa elektroniikalla. (Sensors online) 
 
 
Kuva11. Esimerkki resistiivisen kosteusanturin resistanssin muutoksesta RH(%) 
muutokseen. (Sensors online) 
 
5.2.2 Kapasitiivinen kosteusanturi 
Anturin toiminta perustuu kapasitanssin muutokseen suhteessa mitattavan kaasun 
kosteuteen. Anturin rakenne on seuraavanlainen: siinä on ohut polymeerikalvo tai 
metallioksidia, joka päällystetty kahdella huokoisella metallielektrodilla, jotka suo-
26 
 
jaavat tunnistuskalvoa epäpuhtauksilta. Anturin väliaineen permittiivisyys muuttuu 
mitattavan kaasun kosteuden mukaan ja samalla elektrodien päistä mitattava ka-
pasitanssi muuttuu kaavan 𝐶 = (𝜀 ∗ 𝐴)/𝑠 mukaan. Anturin kapasitanssi muuttuu lä-
hes lineaarisesti kosteuden suhteen ja lämpötilakerroin on hyvin alhainen, joten läm-
pötilan muutos ei vaikuta kovin paljon mittaustulokseen ja toimii hyvin korkeissa 
lämpötiloissa. Vasteaika kapasitiivisilla antureilla on yleensä 30-60s 63% askelmuu-
toksesta. (Sensors online) 
 
  
Kuva 12. Esimerkki kapasitiivisen kosteusanturin kapasitanssin muutos RH(%) muu-
tokseen. (Sensors online) 
 
 
Kuva13. Kapasitiivisen ohutkalvopolymeerianturin rakenne (Vaisala) 
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5.2.3 Kuivaamokaapin kosteusanturi 
Tähän projektiin valittiin digitaalisella ulostulolla oleva anturi (AM2302), jossa on 
kapasitiivinen kosteusanturi ja lämpöanturi samassa. Anturi käyttää tiedonsiirtoon 
yksinkertaistettua yhden väylän tiedonsiirtoa, jossa tieto siirretään yhtä datajohdinta 
pitkin kontrollerille. Data siirretään neljänkymmenen bitin paketeissa. Kontrollerilta 
lähetetään ensin aloitus signaali anturille, johon anturi vastaa vetämällä väylän 
80µs:ksi ensin alas ja sitten ylös, jonka jälkeen anturi lähettää mittausdatan. Kuusi-
toista ensimmäistä bittiä on kosteuden mittausarvo ja seuraavat kuusitoista bittiä 
lämpötilan mittausarvo ja viimeiset kahdeksan on pariteettibitit. Tässä käytetään pa-
ritonta pariteettibittitarkistusta, joka on jaettu neljän bitin ryhmiin. Lämpötiladatan 
viidestoista bitti osoittaa onko tulos negatiivinen tai positiivinen, jos tulos negatiivi-
nen bitti on 1. (Aosong Electronics) 
 
 
Kuva 14. Laskuesimerkki mittauksesta. 
 
 
Kuva 13. AM2301 Single-bus kommunikointi protokolla. (Aosong Electronics) 
 
 
Kuva 15.  AM2301 suhteellisen kosteuden mittaus virhe 25°C lämpötilassa. (Aosong 
Electronics) 
Data 0000 011+1001 0010 +1000 0001+0001 0101= 1110 0001
Kosteus 0000 011+1001 0010=392H=3*256+9*16+2=660/10=66.0%





Kuva 16. AM2301 lämpötilan maksimi mittausvirhe eri lämpötiloissa. (Aosong 
Electronics) 
 
5.3 Virran mittaus 
Virran mittaus ilman galvaanista kosketusta mitattavaan suureeseen. 
5.3.1 Hall-ilmiö 
Hall-ilmiön käyttö virran mittauksessa. Voimaa joka aiheuttaa Hall-ilmiön kutsutaan 
Lorentzin voimaksi, voima vaikuttaa kaavan 𝐹 = 𝑞(𝐸 + 𝑣 ∗ 𝐵)  mukaan.  
F = Lorentzin voima 
q = Alkeisvaraus 
E = Sähkökentän voimakkuus 
v = Elektronin nopeus 
B = Magneettikentän voimakkuus 
 
 Mitataan Hall-jännitettä esim. puolijohteesta kohtisuoraan virran ja magneettikentän 
suuntaan tasaisessa magneettikentässä, kun virta kasvaa Hall-jännite nousee. Voi-




Kuva 17. Hall-anturin toiminta. (Wikimedia commons) 
 





5.3.2 Sähkömagneettinen induktio 
Faradayn lain mukaan muuttuvassa magneettikentässä olevaan virtapiiriin indusoituu 
lähdejännite kaavan 𝐸 = −N 
d𝚽
dt
   mukaan.  
E = Lähdejännite, sähkömotorinen voima 
N = Johdinkierrosten määrä 
d𝚽
dt
   = Vuon muutosnopeus 
 
Jännitteen voimakkuuteen vaikuttavat magneettikentän muutos nopeus. Amperen 
lain mukaan johtimessa kulkeva virta muodostaa ympärilleen magneettikentän, jonka 
voimakkuus kasvaa kun virta kasvaa. AC-pihtimittarin toiminta perustuu tähän ilmi-
öön, kun virtapihtien sisälle laitetaan johdin, jossa kulkee vaihtovirta, muodostaa se 
ympärilleen muuttuvan magneettikentän, jonka muutosnopeuteen vaikutta virran 
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voimakkuus ja vaihtovirran taajuus. Muuttuva magneettikenttä indusoi ympärillä 
olevaan käämiin lähdejännitteen. Magneettikenttä muuttuu, koska virran suunta 
muuttuu. Magneettikentän voimakkuus on suoraan verrannollinen virran voimakkuu-
teen.  
5.3.3 Kompressorin virranmittaus 
Kompressorin virtamittauksella on kaksi tehtävää: energiankulutuksen seuranta ja 
kylmäaineen vuotojen seuranta. Virtamittaukseen valittiin Dechang Electronic Ltd:n 
valmistama (SCT-013-000) virtamuunnin. Muuntimen muuntosuhde on 100/0.05A. 
Muuntimen ja Arduinon väliin on lisättävä kuormavastus ja jännitteenjakovastukset. 
Seuraavassa kuormitusvastuksen laskukaava. (Openenergymonitor) 
 
(𝑈𝑎/2)/(𝐼𝑚𝑎𝑥 ∗ √2/𝑁) = 𝑅𝑘  
(5V/2)/(100A ∗ √2/2000) =   34,7𝛺 
Rk = Kuormavastuksen koko 
Ua = Arduinon input jännite alue 
N = Käämin kierrosten lukumäärä 
Imax = Ensiöpuolen maksimi virta 
 
 




Tässä kappaleessa kuvataan piirikaavion suunnittelu, ohjauskeskuksen komponent-
tienvalinta ja johdotukseen liittyvät standardit. 
6.1 Piirikaavio  
Piirikaaviot ovat sähkölaitteiston ohjauksen toiminnan ymmärtämistä varten. Stan-
dardi (SFS EN 61082-1) määrittelee piirtämissääntöjä. Piirikaavio esittää laitteen 
sähkötekniset yksityiskohdat, mutta ei määrittele komponenttien todellista kokoa 
muotoa tai sijaintia. Piirikaavio sisältää seuraavia elementtejä piirrosmerkkejä (kom-
ponentteja), liitäntäviivoja, jolla yhdistetään komponentit, komponenttien yksilölliset 
tunnukset (viitetunnukset), liitintunnukset, signaalitunnukset ja sijaintiviitteet ja li-
säinformaatiota, jos on tarpeen. Piirikaavion esitystapoja on sidottu-, koottu- ja vapaa 
esitystapa. Yleisin näistä on vapaa esitystapa. Tämän laitteen piirikaavion suunnittelu 
tehdään vapaalla esitystavalla CADS suunnitteluohjelmalla. 




Kuva 19. Sidottu esitystapa. 
 
 





Kuva 21. Vapaa esitystapa. 
6.2 Komponenttien valinta 
6.2.1 Pääkytkin 
Pääkytkimen valintaan vaikuttavat seikat ovat: keskuksen ohjattavien laitteiden ot-
tama nimellisvirta, syötön sulakekoko, oikosulkuvirta ja asennuspaikka keskuksessa. 
6.2.2 Moottorinsuojakytkimet 
Moottorinsuojakytkin toimii sekä oikosulkusuojana, että ylikuormitussuojana. Moot-
torinsuojan bi-metallielementti valvoo moottorin ylikuormitusta ja sähkömagneetti-
nen laukaisu valvoo piirin oikosulkua. Moottorisuojan valitaan moottorin nimellisvir-








6.2.3 Releet  
Arduinon I/O-portti on hyvin herkkä, ja sen ohjausvirta on maksimissaan 40 mA, 
tästä johtuen kontaktoria ei voida ohjata suoraan. Relettä valittaessa on otettava 
huomioon mitä releellä ohjataan. Puolijohdereleellä voi tulla ongelmia, jos kuorma 
on kokonaan induktiivista. Tähän projektiin valittiin välireleeksi optoerotettu rele-
kortti, jossa on kahdeksan tavallista 12VDC:n ohjausjännitteellä olevaa relettä, johon 
syötetään erillinen 12V:n ohjausjännite. Arduinon ulostulo signaali vahvistetaan re-
lekortissa olevalla ULN2803-piirillä, kun ULN2803-piiriin kytketään 5V:n ohjaus-
jännite tulopuolelle, kytkeytyy lähtöpuoli 0-pisteeseen. 
 









Kontaktorin valintaan vaikuttavat ohjattavan laitteen kuorma, jännite ja käyttöluok-
ka. Oikosulkumoottorien ohjauksessa käytettävän kontaktorin käyttöluokka on AC-3 
tai AC-4. AC-3 käyttöluokassa kontaktorien pitää pystyä kytkemään käynnistysvir-
ran ja katkaisemaan nimellisvirran vähintään miljoonaa käyttökertaa. AC-4 käyttö-
luokassa kontaktorin on pystyttävä kytkemään ja katkaisemaan käynnistysvirta ja 
toimintakertojen mitoitus määritetään tapauskohtaisesti. (Hietalahti, 2013) 
6.2.5 Johdotus 
Johtimien tunnistamisesta standardin (SFS_EN 60204-1) mukaan jokainen johdin 
pitää pystyä tunnistamaan liitoksessa teknisten piirustusten mukaan. Keskuksen joh-
timien tunnistamiseen voi käyttää numeroita, kirjaimia tai väriä. Suojajohtimen väri 
on aina oltava keltavihreä. Nollajohtimen väriksi suositellaan vaaleansinistä väriä, 
jos tunnistamiseen käytetään väriä, nollajohtimen tunnistamiseen voi käyttää myös 
muita menetelmiä esim. kirjaimia tai numeroita. Muut suositellut johdinvärit, jos 
tunnistamiseen käytetään värejä. (SFS, SFS_EN 60204-1)  
 
Taulukko 5. Johdinvärit 
 
Musta AC- ja DC päävirtapiirit 
Punainen AC ohjausvirtapiirit 
Sininen DC ohjausvirtapiirit 
















Taulukko6. Keskuksen sisäisen johdotuksen ohjearvot. (SFS, SFS käsikirja 154 
Jakokeskukset.) 
 









































































Tässä sovelluksessa on kolme eri ohjelmaa. Kontrollerin (ATmega 32u4) ohjelma 
ohjaa I/O:ta ja lähettää ja vastaan ottaa tietoa prosessorilta (Linux AR 9331). Proses-
sorin ohjelma välittää tietoa kontrollerilta selaimelle ja toisinpäin. Selaimen ohjelma 







































Tämän projektin malli on otettu “Getting started with Arduino Yún and Autobahn” 
opetusprojektista. Autobahn käyttää avoimeen lähdekoodiin perustuvia WebSocket- 
ja WAMP -protokollia. WebSocket mahdollistaa kaksisuuntaisen realiaikaisen vies-
tinnän Webissä. (Tavendo, 2014) 
7.3 WebSocket 
WebSocket-protokolla on standardoitu vuonna 2011. WebSocket-protokolla tarjoaa 
jatkuvan kaksisuuntaisen yhteyden palvelinohjelman ja asiakasohjelman välillä yh-
den TCP-verkkopistokkeen yli. Yhteyden avaa aina asiakasohjelman, se lähettää kät-
telypyynnön palvelimelle ja samalla varmistetaan, että molemmat tukevat Web-
Socket-protokollaa. Kun yhteys on avattu, kumpikin voi lähettää viestin koska tahan-
sa. Tämä tekee viestinnästä lähes realiaikaista palvelimen ja asiakasohjelman välillä. 
Yhteyden sulkemisviestin voi lähettää, joko asiakas- tai palvelinohjelma. WebSocket 
yhteyden yli lähetetty data voi olla UTF-8-koodatussa tekstimuodossa tai binääri-
muodossa. WebSocket-protokolla toimii TCP-protokollan päällä, se käyttää TCP-
protokollaa kuljetustasossa. WebSocket-protokolla jakaa datan erillisiin paketteihin.  
Se yhdistää kuljetus tasossa UDT- ja TCP -protokollia. Yhteensopivuus verkkoinfra-
struktuurin kanssa on huomioitu siten, että Websocket-yhteys aloitetaan HTTP-
kyselynä ja sen oletusportit ovat samat kuin HTTP-protokollalla 80 ja 443. Tämä 
hyödyttää WebSocket-protokollan käyttöönottoa, koska näillä porteilla on erikois-
asema nykyisissä käyttöjärjestelmissä ja palomuureissa. Säästytään näin ylimääräis-
ten porttien avaamiselta verkkojen palomuureihin WebSocket-protokollalle. 










7.4 Kontrollerin (ATmega32u4) ohjelma 
Arduinon ohjelma kirjoitetaan netistä ladattavalla ohjelmointiohjelmalla, tässä työssä 
versio on Arduino 1.5.8. Tiedonsiirtoon prosessorilta kontrollerille ja kontrollerilta 
prosessorille on oma funktio. Lukufunktio lukee aina, kun tieto on saatavilla proses-
sorilta. Lähetysfunktio lähettää tietoa prosessorille aina, kun sitä kutsutaan. Mittaus-
tulos lähetetään aina, kun anturilta tuleva mittaustulos muuttuu tai kymmenen sekun-
nin välein, jos muutosta ei tule. 
 
 Lämpöanturille(DS20B18), kosteusanturille(AM2301) ja virtamuuntimelle(SCT-
013-000) löytyy ohjelmaesimerkkejä netistä, joista muokkaamalla saatiin ne sovel-
lukseen sopiviksi. Ohjelmiin on ladattava mukaan myös kirjastot, jotka tallennetaan 
ohjelmointiohjelman Libraries-kansioon.  
 
 





Tämä funktio lukee prosessorilta tulevat tiedot merkki kerrallaan ja erottaa ne ”=” 












Funktio mgValve ohjaa magneettiventtiiliä ja samalla myös kompressoria. Magneet-
tiventtiilin sulkeuduttua paine laskee kylmäkoneen imupuolella, kun se on laskenut 






7.5 Prosessorin(Atheros AR9331) ohjelma 
Prosessoriin ohjelma on kirjoitettu Python ohjelmointikielellä. Sovelluksen on tarkoi-
tus käyttää sarjaliikenneyhteyttä kontrollerin ja prosessorin välillä. Oletuksena yhteys 
on Linuxin käytössä, joten tämä oletus on poistettava. Muutetaan tämä käsky kom-
mentiksi(# ttyATH0::askfirst:/bin/ash --login) tiedostosta /etc/inittab. Tämän jälkeen 
emme voi enää käyttää valmiita bridge-kirjastoja Arduinossa. Tällä käskyllä käynnis-
tetään tämän sovelluksen oma bridge (python serial2ws.py --port/dev /ttyATH0), kun 
tämä käsky kirjoitetaan tiedostoon /etc/rc.local (cd/root/usr/ bin/python/serial2ws.py 
--port  /dev/ttyATHO),  se käynnistää automaattisesti portin Arduinoon, kun asiakas 
avaa yhteyden palvelimeen. Ohjelma välittää tilatietoja kontrollerilta selaimelle ja 
selaimelta käyttäjän käskyjä kontrollerille, lähinnä asetusarvoja. Seuraavassa ohjel-
man kaksi funktiota, jotka välittävät tietoa. 
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7.6 Käyttöliittymän suunnittelu 
7.6.1 HTML5  
HTML-kielen uusin versio on HTML5. Ensimmäinen HTML5-luonnos julkaistiin 
vuonna 2008. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on alustariippumattomuus. Uudes-
sa versiossa on monia uusia ominaisuuksia, esimerkiksi piirtäminen webissä, joka 
käytännössä puuttuu edellisestä versiosta. Seuraavassa luvussa on muutama esimerk-
ki HTML5-kielen uusista ominaisuuksista (Korpela, 2011). 
7.6.2 Uudet ominaisuudet  
Canvas-elementti on yksi isoista uudistuksista HTML5:ssä, se tarjoaa piirtoalustan 
graafisille esityksille. HTML5 sivun määrittely on lyhentynyt vanhasta merkittävästi, 
seuraavassa esimerkki. (Korpela, 2011) 
 






Selain ohjelmaa kirjoittaessa täytyy huomioida, että selaimet eivät tue vielä kaikkia 
HTML5 tageja. Tämän sovelluksen kosteusmittari ja lämpömittarit on toteutettu me-
ter tagilla, jota Explorer11 ei tue toistaiseksi, siksi mittaustulos näytetään myös erilli-
sellä input ikkunalla. W3schools.com sivuilta löytyy, mitä tageja eri selaimet tukevat 
tällä hetkellä. (W3Schools) 
 
Kuva 28. Meter-tagin tuki eri selaimilla. (W3Schools) 
 
Selain ohjelmaan tehtiin salasanasuojattu linkki asetusarvojen säätösivulle.  Salasana 
lähetetään selaimelta kontrolleriin, jossa tehdään vertailu ja se lähettää takaisin se-
laimelle hyväksytty tai hylätty koodin. Selainohjelmassa on JavaScript funktio, joka 
























Tämä funktio ottaa vastaan tietoa selaimelle. 
function onValue(args) { 
var payload = args[0]; 
var element = document.getElementById(payload.id); 
if (element !== null) { 
element.innerHTML = payload.value; 
if (payload.id == "status") { 
status.innerHTML = payload.value; 
} 
 
Tämä funktio lähettää tietoa selaimelta. 
function toArduino(id, value) { 




Input lämpötila näyttö. 
<p>Lämpötila kaappi</p> 
<input id="tempi1" size="5" type="text">°C 
 
Meter-tagilla tehty lämpömittari. 
 


























8 LIITYNTÄ TEHTAAN VERKKOON 
 
Tehtaan langatonta verkkoa jouduttiin laajentamaan. Välimatka ei ole kovin pitkä, 
mutta tuotantohalli ja kuivaamo on rakennettu peltielementeistä, jotka heikentävät 
signaalia.  Signaalin vahvistus tehtiin kahdella TP-LINK tukiasemalla toinen tuotan-
tohallin katolle, joka on samassa rakennuksessa toimiston kanssa ja toinen kuivaa-
moon, joka on kahdenkymmenen metrin päässä hallista. Välikatolla oleva reititin yh-
distettiin toimiston reitittimeen Cat6 kaapelilla, josta jatkettiin langattomasti kuivaa-
mon reitittimelle. Välikaton TP-LINK asetettiin ”Acces point” toimintatilaan, tässä 
tilassa reititin muuttaa toimistossa olevan kiinteän verkon langattomaksi verkoksi. 
Kuivaamon TP-LINK asetettiin ”Repeater” tilaan jolloin se vain vahvistaa signaalia. 
 
Reitittimellä varataan Arduinolle kiinteä IP-osoite, kun tämä pyytää IP-osoitetta reiti-
tin antaa aina saman osoitteen. Arduinolla on oltava kiinteä IP-osoite. Reitittimen 
palomuuriin on avattava portit, jotka linkitämme Arduinoon, jotta voidaan ottaa yh-
teys sisäverkon ulkopuolelta. 
 
 




Kuva 30. Kiinteän IP-osoitteen varaus tietylle MAC-osoitteelle reitittimessä. 
 
 
Tehtaan langattoman verkon liittymässä on vaihtuva IP-osoite, tämä vaatii toimenpi-
teitä, jotta voimme löytää Arduinon sisäverkon ulkopuolelta. Yksi vaihtoehtoa on 
vaihtaa liittymän IP-osoite kiinteäksi, mutta tämä nostaa liittymän hintaa. Halvempi 
ratkaisu tähän on ilmainen dynaaminen DNS palvelu, tähän valittiin suomalainen 
dy.fi palvelu. Palvelu antaa käyttöön domain-nimen, joka osoitetaan dynaamiseen IP- 
osoitteeseen. Palvelun idea on siinä, että kun koneellasi käydään osoittamassa voi-
massa oleva IP-osoite palveluntarjoajan palvelimelle, niin se pystyy ohjaamaan sen 
kautta tulevan tiedon oikeaan osoitteeseen. Päivityksen voi tehdä dy.fi sivuilla manu-
aalisesti tai tehdä automaattisen ohjelman jollekin koneelle, joka on tässä verkossa. 














Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ohjaus puutavarakuivaamoon. 
Lähtökohtana oli, että se toteutetaan mikrokontrollerilla ja siihen liitetään selainpoh-
jainen käyttöliittymä ja selvittää miten tämä sovellus sopii teollisuusympäristöön.  
 
Ensimmäinen tavoite oli ohjata mikrokontrollerilla kuivaamon laitteita. Mikrokont-
rolleri sopeutui suhteellisen hyvin tähän sovellukseen. Ohjauksen suunnittelussa täy-
tyi ottaa huomioon se, että Arduino on sähköisesti hyvin herkkä.  
 
Toinen tavoite oli selainpohjainen käyttöliittymä ohjaukselle. Käyttöliittymästä tuli 
toimiva, selaimesta voi seurata lämpötilan, kosteuden ja virran mittauksen oloarvoja, 
sekä I/O-tietoja. Salasanasuojatulta linkkisivulta voi säätää ohjauksen asetusarvoja. 
   
Kuivaamossa on kuivattu nyt kaksi kaapillista puutavaraa. Ensimmäisen kuivauserän 
aikana tuli esille pieniä ongelmia. Kuivauksen aikana oli sähkökatkoja ja nämä aihe-
uttivat kontrollerin jumittumisen. Tämä ongelma korjattiin pienellä UPS:lla. Toinen 
ongelma oli kosteusanturin rikkoontuminen. Anturin rikkoutumisen syy oli todennä-
köisesti valmistusvika. Anturin vaihdon jälkeen, ongelmia ei ole enää ollut.  
 
Sovelluksen kehitysmahdollisuudet kuivaamon ohjauksessa: mittaustietoja voisi tal-
lentaa prosessorille ja kuivaamon ohjaukseen voisi tehdä reseptejä eri puutavaralaa-
tujen kuivaukseen.  
 
Tätä sovellusta on mahdollisuus pienillä muokkauksilla käyttää moneen eri käyttö-
tarkoituksiin. Yksi tämän sovelluksen hyvä puoli on, että se käyttää WebSocket-
protokollaa, joka tekee tiedonsiirrossa lähes realiaikaista. Voidaan ohjata nopeutta 
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